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查核/驗收表
           編號:2026100119工程名稱:光明新村爬梯天井漏水

改善工程            施作地點:光明新村

47.53.59.60.61.62.67.68.69.119.121號

項次 查 核 內 容 合 格 標 準 查 核 情 形 合格否 備　註

一、施工前查核

1
不鏽鋼蓋拆除作

業

既有白鐵蓋拆除

二、施工中查核

1 鋁窗

47號既有白鐵蓋拆除

新設維修蓋、5+5 白

膜玻璃、軌道高低差

補料

79*79依現場

尺寸為主

2 鋁窗

53號既有白鐵蓋拆除

新設維修蓋、5+5 白

膜玻璃、軌道高低差

補料

77*77依現場

尺寸為主

3 鋁窗

59號既有白鐵蓋拆除

新設維修蓋、5+5 白

膜玻璃、軌道高低差

補料

86*86依現場

尺寸為主

4 鋁門

60號既有白鐵蓋拆除

新設維修蓋、5+5 白

膜玻璃、軌道高低差

補料

86*86依現場

尺寸為主

5 鋁窗

61號既有白鐵蓋拆除

新設維修蓋、5+5 白

膜玻璃、軌道高低差

補料

86*86依現場

尺寸為主

6 鋁窗

62號既有白鐵蓋拆除

新設維修蓋、5+5 白

膜玻璃、軌道高低差

86*86依現場

尺寸為主
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補料

7 鋁窗

67號既有白鐵蓋拆除

新設維修蓋、5+5 白

膜玻璃、軌道高低差

補料

86*86以現場

尺寸為主

8 鋁窗

68號既有白鐵蓋拆除

新設維修蓋、5+5 白

膜玻璃、軌道高低差

補料

84*86以現場

尺寸為主

9 鋁門

69號既有白鐵蓋拆除

新設維修蓋、5+5 白

膜玻璃、軌道高低差

補料

85*85依現場

尺寸為主

10 鋁窗

119號既有白鐵蓋拆

除新設維修蓋、

5+5白膜玻璃、軌道

高低差補料

90*90依現場

尺寸施工

11 鋁窗

121號既有白鐵蓋拆

除新設維修蓋、

5+5白膜玻璃、軌道

高低差補料

90*90依現場

尺寸施工

三、完工驗收

1 場地清潔整理

環境清潔與整理，不

可遺留廢棄物

2 原廠出廠證明

氣密符合 CNS11527、

水密符合 CNS11528、

抗風壓符合

CNS11526、隔音符合

CNS84655之 1
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規劃人員：黃汎麒 查核人員：

擬定日期：2026/10/21 查核日期：

部門主管：黃建華 部門主管：

查核內容之大項分類如：材料查核、施工中查核、完工驗收等，得以依工程案件需要調整。

                       


