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查核/驗收表
           編號:2026100075工程名稱:電力_B 棟大廳電力設

備維護            施作地點:沙崙場域 B棟大廳

項次 查 核 內 容 合 格 標 準 查 核 情 形 合格否 備　註

一、施工前查核

1 UPVC管
SCH80,2-1/2吋 南亞

2 開關箱

3相 4線 380/220 

125A插接箱 

3 開關箱

總開關箱 3P125A 

NFB含電表及組裝另

料

4 軟體設置連線
電表監控

5
電子式水量計

(水錶)

20mm 弓銓

6
水錶監控管線配

置作業

水表監控 

7
不鏽鋼管(壓接

管)

3/4吋 美亞

8 XLPE(1C)
50mm²

華新麗華/太

平洋

9 比流器-CT
100-5A

10 開孔作業
30×60切孔

11 水槽
不鏽鋼

12 管件
白鐵壓接管另料 

13 沉水泵浦
1 HP 沉水馬達 

14 控制箱
沉水馬達控制箱
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15 PVC(A管)
1吋 南亞

16 PVC管件
PVC另料 

17 PVC電纜(3C)
3.5mm²

華新麗華/太

平洋

18 管件
2½"金屬軟管 

19 五金另料
五金另料 

20 UPVC管
SCH80,1/2吋 南亞

21 配管作業
配管配線按裝工資 

22 修補作業
打鑿修補 

23 搬運作業
大廳 3台販賣機遷移

24 雙絞隔離線
22AWG*4C(2P)

二、施工中查核

三、完工驗收

1 完工驗收文件

1.施工照片

2.測試報告

規劃人員：邱品恩 查核人員：

擬定日期：2026/10/16 查核日期：
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部門主管：陳裕欽 部門主管：

查核內容之大項分類如：材料查核、施工中查核、完工驗收等，得以依工程案件需要調整。

                       


