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查核/驗收表
           編號:2026090109工程名稱:智慧機器人演算法及

AI模型訓練用運算平台恆溫儲存

空間建置 
           施作地點:51館 420室

項次 查 核 內 容 合 格 標 準 查 核 情 形 合格否 備　註

一、施工前查核

1
岩棉金屬庫板材

料查驗

高 210cm;厚度:50mm

2 施工前放樣

依據設計圖說，岩棉

金屬庫板及單開門位

置與現場尺寸正確

二、施工中查核

1 施工防護

既有家具、儀器設備

及地板防護作業（塑

膠防塵布、防護墊）。

2
岩棉金屬庫板施

工檢查

1.組裝接縫緊密，庫

板收邊框料、配件及

門弓器等五金另料，

安裝牢固、水平端正。

2.牆上原有「開門感

應器」的移置位置正

確，預留 PVC 管線。

三、完工驗收

1 場地復原

1.工程產生的庫板餘

料、垃圾等工程廢棄

物，清運處理完成

2.撤除所有家具及地

板防護，恢復 可使用

狀態。
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規劃人員：林俊瑋 查核人員：

擬定日期：2026/10/09 查核日期：

部門主管：陳偉豪 部門主管：

查核內容之大項分類如：材料查核、施工中查核、完工驗收等，得以依工程案件需要調整。

                       


