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查核/驗收表
           編號:2026100029工程名稱:光復院區 29館排氣管

及平台維護⼯程            施作地點:29館

項次 查 核 內 容 合 格 標 準 查 核 情 形 合格否 備　註

一、施工前查核

1 SUS管 16"

2 SUS內套管 16"

二、施工中查核

1 施工承攬商
承攬商安衛系統進場

人員核對確認

2 排氣風車
關閉停止運轉，電源

開關關閉

三、完工驗收

1 平台踏梯 腳踢板

2  SUS檢測平台 護欄及腳踢板

3 排氣管

1.檢測孔

2.排氣管出口雨帽

3.排氣管出口離地高

度大於 4M(本次配置

到 4.2M)

4 施工現場環境
現場施工雜物確實清

潔完成

規劃人員：林圳星 查核人員：

擬定日期：2026/10/15 查核日期：

部門主管：黃建華 部門主管：
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查核內容之大項分類如：材料查核、施工中查核、完工驗收等，得以依工程案件需要調整。

                       


