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查核/驗收表
           編號:2021110229工程名稱:44館 810室牆面、隔

屏、插座維護改善            施作地點:44館 810室

項次 查 核 內 容 合 格 標 準 查 核 情 形 合格否 備　註

一、材料查核

1 PP風管 6"

2
ST不鏽鋼平台水

槽

L100*W56*H80-槽深

20/cm、(水槽位置右

邊)

3 油漆 水性環氧樹脂面漆
虹牌

二、施工中查核

三、完工驗收

1 抽氣管路配置

(1)管路固定牢靠

(2)管路銜接填實無洩

漏

2
配電盤與插座迴

路整理

(1)黃底黑字迴路標示

明確

(2)電壓量測 110V

3

天花板與牆面油

漆、窗戶窗台清

潔

(1)油漆一底二面，均

勻不脫色

(2)牆面孔洞填補平整

規劃人員：張惇淇 查核人員：

擬定日期：2021/11/30 查核日期：

部門主管：張聰庭 部門主管：
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查核內容之大項分類如：材料查核、施工中查核、完工驗收等，得以依工程案件需要調整。
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